
660.34

Ø 560 PEAD PN 16

Ø 400 PEAD PN 16

OSSIDAZIONE ESISTENTE
SEDIMENTATORE SECONDARIO

CANALE DI  DISINFEZIONE DI PROGETTO

Ø 400 PEAD PN 16

657.15657.15657.15

657.23

657.19

662.83

662.71

662.36

662.53

663.13

661.14

661.64661.64

PREDENITRIFICAZIONE

662.53

662.81

661.41

660.79

661.53

661.96

662.00

662.81

661.14

662.36

656.76

656.89

660.49

660.79

660.40

660.09

659.90

660.34

659.89

659.69

659.39

655.89

656.44

658.90

POZZETTO INGRESSO

DENITRO

OSSIDAZIONE

657.05

656.19

658.49

658.21

658.44

657.30

656.84

658.12

CANALE DI  DISINFEZIONE ESISTENTE

POZZETTO

DI PRELIEVO

SCARICO CORPO

IDRICO RECETTORE

658.00

657.20

655.90

655.60

656.76

PROFILO IDRAULICO

f.s

08

IMPIANTO DI DEPURAZIONE "CAPOLUOGO"

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

PROVINCIA DELL'AQUILA

COMUNE DI LUCO DEI MARSI
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