PIANTA VASCA OSSIDAZIONE ESISTENTE STATO DI PROGETTO 1:50

DN 560 ACCIAIO INGRESSO 30 1600 15 15 785 30
LIQUAMI DA DENITRIFICAZIONE| {1 17 (I
& + : 2
N
RIALZAMENTO BORDO g L
VASCA IN CARPENTERIA 1 1
METALLICA -PIATTO - - - - - - - - - - - - B B B B
400%2000%9- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u u T T
|| || | | | | || a a a a a a a a a SEDIMENTAZIONE SECONDARIA ESISTENTE
B . . . . . . . . . . . . . . . DA DISMETTERE
| | | | || || || || | | | | | | | | || || || || | | | | o
N~
T ¢ ¥ Y Y Y ¥ Y ¥ Y @ @ & ¥ Y F S
Z i i i i i i i i i i i i i i i i 3 PASSERELLA IN ACCIAIO
ZINCATO CON GRIGLIATO
N N N N N N N N N N N N N N N N DI CAMMINAMENTO 265
4 + S ] ]
—— 1 i 1 ] I ! 11 ! 1 - ] RIALZAMENTO BORDO VASCA
I I I I I @100 ACC. INOX IN CARPENTERIA METALLICA
| | COLONNE ESISTENTI 40X40 | | | PASSERELLA ESISTENTE MANDATA ARIA = -PIATTO 400%2000x9-
| | | | | IN CEMENTO ARMATO SOPEIO <
N KN AW; N | B SCALA ALLA MARINARA IN STRAMAZZQ)
o 7 N L7 N I S S ALLUMINIO DI PROGETTO
3 K 7 L8 3 |
o N\ / N\ / p — 660.79 ! !
— - 380 | v | 900 1 Y | 380 | <7\ || | F= = - = ——
STRUTTURA | | | ' ' ' DN 200 ACCIAO INOX RICIRCOLO N p 66040 )
PORTANTE IN AGCIAIO | | | | ! MISCELA AREATA : \TR !
—_— | ry
* ! Il | HI! IH H! Il !H H! Il \!\ Il ! Il HI! IH !H \I\ ! M ] i I
PALLA FLANGIATA GS 400 "N 20 | <P LIQUAMIIN
RIALZAMENTO B_ORDO > = = = = = = = = = = = = = PN 16 DN 200 mm _"I-_W — | OSSIDAZIONE
METALLICA -PIATTO =5 || || || || || || || || || || || || || + Y . |
ﬁ ﬁ ﬁ 775 SARACINESCA A CORPO PIATTO o
400%2000%9- S e IS
. B . . . . . . . . . . - - - - ; GS 400 PN 16 DN 200 mm Il | VASCA DI OSSIDAZIONE
SEDIMENTAZIONE SECONDARIA ESISTENTE o N 30 ESISSENTE
- DA DISMETTERE & % I I
: — — — — — — — — — — — — — — — — : N ’ | | | 200 i
- - - - - - - - - - - - - - - - @315 PEAD RICIRCOLO MISCELA % . I |
AREATA i | !
| | | | | | | | | | | | | | | | l657.18 T = |
i B B N N N N B B B B N N N N N N 1 2 BINDER cm 7 E TAPPETO . —F——96.89 @Eﬁi:
230 cm3 Sp=10cm L et i, - _/ .
i i i I i i i i i | IS | - > RRLI LR A
= = = = = = = = = = = = = = = b C TN.T. DN 100 ACCIAIO INOX AISI 304
> : ) COLLETTORE DISTRIBUZIONE ARIA
. . . . . . - - - - - - - - - - < POZZETTO DI USCITA LIQUAMI Sp =30 cm
- _ - _ - . - - — — - — — — — IN OSSIDAZIONE ES|STENTE @315 PEAD TUBAZIONE USCITA LIQUAMI VERSO
1 3 . NUOVA VASCA DI OSSIDAZIONE
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 30 200
R
+ & o g
A LY S S S S P S SC SO R LR P 1 A
A - - - - — — —l —l —l — 1 — — C f] E f] A
i il il N0} I i It TS Nl il il T e T i | |
hs Y P Py vy Py ey Y - N M SN
oF : ; P | e TR, : 3
o ! 1 kel
— I |
| \ I J \ \
D Uy 1w
\ | 11
\ 1 T \ Q-E C L— |
\TUBAZIONE ACCIAIO BITUMATO \ CORDONATO —1 @ 400 PEAD TUBAZIONE USCITA LIQUAMI
AISI 304 DN 100 COLLETTORE B e VERSO NUOVA SEDIMENTAZIONE
DISTRIBUZIONE ARIA SCALA ALLA MARINARA IN 2
ALLUMINIO DI PROGETTO J
4
PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO
SEZ|ON E A-A 1:50 CON GRIGLIATO DI CAMMINAMENTO
RIALZAVENTO BORDO POZZETTO DI USCITA
VASCA IN CARPENTERIA 1]
METALLICA -PIATTO CEMENTO ARMATO
400%2000%9- i
(@)
o STRAMAZZO -
® g‘ DI USCITA
660.79 | L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 660.79 660.79
p ZR R | 660.49 F I L AN 4
' o \660.40 t '
r 3] L / PROVINCIA DELL'AQUILA
TIRANTE L130x130x14 — 660.09
DA ANCORARE ALLA AN 4
PASSERELLA IN C.A. DN 500 ACCIAO INOX INGRESSO
LIQUAMI DA DENITRIFICAZIONE ] | L] COMUNE DI LUCO DEI MARS|
DN 200 ACCIAIO INOX
% % TUBAZIONE DI MANDATA
S ELETTROPOMPA ]
® SOMMERGIBILE =
DI RICIRCOLO @ 25 200
SEDIMENTAZIONE SECONDARIA ESISTENTE
i 1 DA DISMETTERE
dn A, " "
= IMPIANTO DI DEPURAZIONE "CAPOLUOGO
656.89 H . . .
vvvvvv ——— T % wlllg ¥ v % ®%E ©w v BT Bl||F i Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
P@s0s0=01 PSOS0=0-0:-0-¢
///\\\////\\\////\\\////\\\/4'}&\//{; I AAZAFARFARIFAPFAFPFARPFARFAPFARPFAPFAPFARPFAPFARPFAPFAFAPFARPFARFPFAFARPFAPFARFAFRNFARPREARERNEREN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W
PEAD 3 560 INGRESS G222 N R B B R R B R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R AR08
LIQUAMI DA |30] 1600 130 795 20
DENITRIFICAZIONE
20 180 20  PASSERELLA ESISTENTE 385
1 1 IN CEMENTO ARMATO 1 1 C ittente:
RIALZAMENTO BORDO - - ommitiente:
VASCA IN CARPENTERIA CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO CAM SpA
METALLICA -PIATTO STRAMAZZO = ATO N.2 Marsi
400%2000%9- = .2 Marsicano
DI USCITA o SERVIZIO QUALITA' ACQUE E DEPURAZIONE
N Consorzio Acquedottistico Marsicano
@ *® @ o: Q @ *® > ) ® . 66079
! - 66049 e I PN
Q = W o 660.40 4@}2 x ) POZZETTO DI USCITA LIQUAMI Progettista:
= AN 4 [ H ) IN OSSIDAZIONE ESISTENTE
\ Dott. Ing. Luisa Braccesi
DN 100 ACCIAIO INOX AISI 304 | /
COLLETTORE DISTRIBUZIONE ARIA ‘ ) 20 K\‘ STUDIO ASSOCIATO ATRE INGEGNERIA Ck”i
\ r ’& Via Luca Landucci 5r - 50136 Firenze [
\ _l VALVOLA A FARFALLA ‘, | 1o 056476526 fax 0503006024 =3
[/ 1 ' g P.IVA 01932910514 ot
o | Imeggr%NS&SﬁLrg]a UNI EN ISO 9001:2015
0
[4p]
SISTEMA DI AERAZIONE A BOLLE
FINI CON DIFFUSORI A DISCO 230 BINDER om 7 E TAPPETO .
cm3 Sp=10cm Elaborato: Titolo: Scala:
1:50
657.15 1 2 OSSIDAZIONE VASCA ESISTENTE
b\/\/\/\/\/\/\/\/\ TT TT =T == == 656.89 == == = == == == == == == == == == OPERE MURARIE ED ELETTROMECCANICHE Data:
RRRERRRRE [n i A _4 I — 1 . 1 09/2021
XRGI R i
/\\\///\\\///\\\/ \Y - IR RO R R N S T N S N R N S LN S e TR it SO S S AV . M B N S R R P S S A I I C : - A o) T.N.T
mw&@%@@@@@@@@@\«@@\,\\///\\///\\///\\//A\//A\//A\//K\//A\//K\///\///\///\///\//\///\//\///\///\///\///\///\///\///\///\///\//x\///\///\///s///‘///.///.///.//,.//,.//,//,//,//,//, ENZN NP NIINIINHYNHNYSNYINHN SN NINVON VAN YN VAN VAN PAN TR TA R SAR AR TAIR AR AR R A A A s I ‘«2 i
[30] 1600 130 |I| 120 L
3
! 2 09/2021 Revisione progetto definitivo R. Romanelli L. Braccesi
! 1 02/2021 Emissione progetto definitivo R. Romanelli L. Braccesi
Rev. | Data Descrizione Redatto Controllato




	Fogli e viste
	T12-ossidazione esist


