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40

11b 12b

600 A.05a Fe52 A

800 A.01 Fe52 A

600 A.02a Fe52 A
600 A.02b Fe52 A

900 A.03 Fe52 A
500 A.04a Fe52 A

350 F.02 Fe52 F

150 F.03 Fe52 F

150 Fl.01a Fe52 FL
150 Fl.01b Fe52 FL

150 F.04 Fe52 F

300 F.01a Fe52 F

150 Fl.02 Fe52 FL

40 CH.01 PP CH

500 A.04b Fe52 A

600 A.05b Fe52 A
600 A.05c Fe52 A
600 A.05d Fe52 A

800 A.06 Fe52 A

300 F.01b Fe52 F

+9.85

D 400     EN 124

D 400     EN 124

D 400     EN 124

ELENCO PIPING

1 Unità di arrivo e grigliatura fine Hydrascreen anche con funzione di sedimentatore primario
2 Dissabbiatura-Disoleatura
3 Ripartitore-Sfioratore over 2 Qm
4 By-pass generale
5 Comparto biologico di nuova realizzazione
6 Ripartitore generale sedimentatori
7a Ripartitore sedimentatori ex primari
7b Ripartitore sedimentatori finali
7c Ripartitore sedimentatori finali di nuova realizzazione
8a Sedimentatori finali (ex sedimentatori primari)
8b Sedimentatori finali
8c Sedimentatori finali di nuova realizzazione
9a Pozzetto di ricircolo sedimentatori finali (ex primari)
9b Pozzetto di transito fanghi di ricircolo
9c Pozzo fanghi di ricircolo e supero sedimentatori di nuova realizzazione
10 Pozzetto rilancio delle acque meteoriche
11a Microfiltrazione esistente
11b Nuova Microfiltrazione
12a Trattamento con UV esistente
12b Nuovo trattamento con UV
13a Disinfezione esistente
13b Nuova Disinfezione di emergenza
14a Campionatore automatico
14b Nuovo pozzo di scarico e campionatore automatico
15 Locale cogenerazione
16 Locale scambiatore di calore
17 Centrale termica
18a Edificio disidratazione
18 b Vano alloggiamento scrubber
19a Locale servizi
19b Locale autoclave
20 Locale soffianti dissabbiatore
21 Ispessitori
22 Sollevamento fango ispessito
23 Digestori Anaerobici
24 Compressione biogas
25 Grigliatura impianto bottini
26 Accumulo
27 Stabilizzazione
28 Ispessitore impianto bottini
29 Torcia
30 Edificio Pompe e preparazione calce
31 Locale soffianti e quadro elettrico
32 Autorimessa
33 Stoccaggio e Dosaggio Cloruro Ferrico
34 Alloggio custode,spogliatoio e Laboratorio
35 Cabina Elettrica quadri di potenza
36 Cabina elettrica M.T.
37 Vano quadro elettrico pompe di ricircolo
38 Gasometro
39 Pozzo di rilancio acque di controlavaggio
40 Serbatoio di stoccaggio acido peracetico
A Pozzetto Raddoppio Scarico
B Pozzetto di Raccordo
C Pozzetto Scarico al Cavone
D Pozzo di rilancio effluente dei sedimentatori secondari (ex - primari) - in disuso
E Pozzo  fanghi sedimentatori secondari esistenti
F Pozzo di alimentazione sedimentatori secondari esistenti

LEGENDA

n.  Unità operativa di progetto n.  Unità operativa di progetto

600 A.05a Fe52 A

800 A.01 Fe52 A
600 A.02a Fe52 A
600 A.02b Fe52 A
900 A.03 Fe52 A
500 A.04a Fe52 A

ELENCO PIPING

350 F.02 Fe52 F
150 F.03 Fe52 F

150 Fl.01a Fe52 FL
150 Fl.01b Fe52 FL

150 F.04 Fe52 F

300 F.01a Fe52 F

150 Fl.02 Fe52 FL

Alimentazione ripartitore ai nuovi sedimentatori secondari

Alimentazione sedimentatore secondario - Linea 1

Uscita sedimentatori secondari esistenti (ex sed. primari)

40 CH.01 PP CH

Tubazione alimentazione pozzo fanghi  - Linea 1

Fanghi di ricircolo alla linea biologica

Fanghi di supero agli ispessitori esistenti

Acque di controlavaggio dei filtri alla linea biologica

Tubazione alimentazione pozzo schiume - Linea 1 

Tubazione dosaggio agente disinfettante

Alimentazione filtrazione - linea 1

Alimentazione sedimentatore secondario - Linea 2

Uscita sedimentatori secondario  - Linea 1

500 A.04b Fe52 A Uscita sedimentatori secondario  - Linea 2

600 A.05b Fe52 A Alimentazione filtrazione - linea 2

600 A.05c Fe52 A Alimentazione filtrazione - linea 3

600 A.05d Fe52 A Alimentazione filtrazione - linea 4

800 A.06 Fe52 A Uscita nuovo trattamento terziario

300 F.01b Fe52 F Tubazione alimentazione pozzo fanghi  - Linea 2

Tubazione alimentazione pozzo schiume - Linea 2

Invio schiume a linea fanghi di supero - Tubazione F.03

Linea Acque
Linea fanghi

LEGENDA FLUSSI

Linee esistenti che interferiscono
con le linee di progetto

Linea schiume
Linea chemicals

Carpenterie di progetto

Materiale tubazione
Numero linea
Diametro tubazione

Fluido Fluido: - A  Acque reflue
- F  Fanghi
- FL Schiume

LEGENDA PIPING

- Ch Chemicals
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Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio dei comuni di Pescara,
Spoltore e San Giovanni Teatino III Stralcio funzionale
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Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.
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PROGETTO ESECUTIVO - III stralcio funzionale
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