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PROGETTO ESECUTIVO - Il stralcio funzionale
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Pescara, Spoltore e San Giovanni Teatino III Stralcio funzionale

Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio dei comuni di
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Disponibile per allacciamento
alimentazione quadro nella
fase di intervento delle
celle di media tensione
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Le linee di potenza e di segnalazione, le colonnine di comando e i sistemi di sezionamento relativi a tutte le utenze del presente stralcio

Quadro elettrico realizzato per le utenze di terzo stralcio funzionale

QMCC-3 Quadro locale esistente N°36
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al quadro lato bassa tensione esistente nel locale 35

nuovo Q.1250. Quadro locale esistente N°36
Quadro realizzato per collegare il nuovo MCC.3
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