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Quadro: [Q0]

CAVO SEGNALI MOTORE (o 
da quadro bordo macchina) 

E SEZIONATORE

CAVO ACQUISIZIONE 
SEGNALI STRUMENTI

COLLEGAMENTO 
PARTENZA MCC A QUADRO 
DI AUTOMAZIONE (segnali 

di stato, comandi, ecc)

COLLEGAMENTO 
PARTENZA INVERTER A 

QUADRO DI 
AUTOMAZIONE

COLLEGAMENTO CAVO 
GALLEGGIANTI

CAVO SEGNALI DA 
COLONNINA di COMANDO 

in CAMPO

Num. DENOMINAZIONE LINEA P [kW] Ib [A] cosFi FFFN tipo cond. Conduttore Isolante Designazione Lungh. [m] Posa [64-8] Sezione Fase Sezione Neutro Sezione PE DI DO AI AO
1 Quadro BT esistente da trasformatore 223,6 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1 61 1x120 1x120 1x70 126 18 37 5
2 1250-QP1 223,6 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 25 61 3x240 2x240 2x240

1
Quadro: [Q1]

Num. DENOMINAZIONE LINEA P [kW] Ib [A] cosFi FFFN tipo cond. Conduttore Isolante Designazione Lungh. [m] Posa [64-8] Sezione Fase Sezione Neutro Sezione PE
1 Q.1250 Nuovo 122,05 223,6 LLLN PE
2 0 LLLN PE
3 0 LLLN PE
4 Q.MCC3 122,05 223,6 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 10 31 1x120 1x70 1x70
5 riserva 1 0 0 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1 61 1x16 1x16 1x16
6 riserva 2 0 0 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1 61 1x10 1x10 1x10
7 riserva 3 0 0 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1 61 1x10 1x10 1x10

Quadro: [MCC.3]
Num. DENOMINAZIONE LINEA P [kW] Ib [A] cosFi FFFN tipo cond. Conduttore Isolante Designazione Lungh. [m] Posa [64-8] Sezione Fase Sezione Neutro Sezione PE

1 Nuovo MCC.3 122,05 330,53 LLLN PE 1
2 0 LLLN PE
3 0 LLLN PE
4 Q.Rifasamento 118,34 0,98 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 10 61 1x50 1x25 1
5 Q.Automazione 1,80 17,52 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 15 61 1x4 1x4 1x4 1
6 Pozzo schiume vasche primarie 3,00 4,81 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 70 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5 7x1,5mmq
7 Pompe Schiume Sed Finale 3-4 1,00 1,6 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 70 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5 7x1,5mmq
8 Pompe Schiume Sed Finale 1-2 1,00 1,6 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 70 61 1x4 1x4 1x4 7x1,5mmq
9 Linea Officina Ex Clorazione 1,00 1,6 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 70 61 1x4 1x4 1x4 7x1,5mmq

10 Pompe Alploclar 1,00 1,6 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 70 61 1x6 1x6 1x6 7x1,5mmq
11 Gruppo prese FM1  Disinfezione 2,00 3,21 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 33 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5
12 Gruppo prese FM2  Pozzo di ricircolo 2,00 3,21 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 50 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5
13 Linea Aux Trafo 1,00 4,83 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 70 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5
14 Luce+FM locale 1,00 4,83 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 70 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5
15 CAMP.01.01 1,00 4,83 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 75 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5 4 5x1,5mmq
16 QBM.FTF.01.01 Filtri a Tela 10,00 16,04 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 35 61 1x10 1x10 1x10 7 1 12x1,5mmq
17 QBM.FTF.01.02 Filtri a Tela 10,00 16,04 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 35 61 1x10 1x10 1x10 7 1 12x1,5mmq
18 QBM.FTF.01.03 Filtri a Tela 10,00 16,04 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 35 61 1x10 1x10 1x10 7 1 12x1,5mmq
19 QBM.FTF.01.04 Filtri a Tela 10,00 16,04 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 35 61 1x10 1x10 1x10 7 1 12x1,5mmq
20 QBM.UV.01.01 Lampade UV banco 1 16,50 26,46 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 50 61 1x16 1x16 1x16 7 1 12x1,5mmq
21 QBM.UV.01.01 Lampade UV banco 2 16,50 26,46 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 50 61 1x16 1x16 1x16 7 1 12x1,5mmq
22 riserva 1 5,00 8,02 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5
23 riserva 2 10,00 16,04 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1 61 1x6 1x6 1x6
24 riserva 3 1,00 4,83 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5
25 ECR.01.01 1,10 1,98 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 70 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
26 ECR.01.02 1,10 1,98 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 70 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
27 PSG.01.01 Ricircolo 7,50 11,05 0,98 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OH2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 50 61 1x4 1x4 4 1 2 1 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq (sch.) 5x1,5mmq
28 PSG.01.02 Ricircolo 7,50 11,05 0,98 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OH2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 50 61 1x4 1x4 4 1 2 1 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq (sch.) 5x1,5mmq
29 PSG.01.03 Ricircolo (ris) 7,50 11,05 0,98 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OH2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 50 61 1x4 1x4 4 1 2 1 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq (sch.) 5x1,5mmq
30 PSG.02.01 Supero 3,00 5,41 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 50 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
31 PSG.02.02 Supero 3,00 5,41 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 50 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
32 PSG.03.01 Schiume 3,50 5,41 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 50 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
33 PSG.03.02 Schiume (ris) 3,50 5,41 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 50 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
34 PSG.04.01 Rilancio acqua filtri 3,00 5,41 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 17 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
35 PSG.04.02 Rilancio acqua filtri (ris) 3,00 5,41 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 17 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
36 PDP.01.01 Disinfezione 0,18 0,32 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OH2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 30 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 1 5x1,5mmq (sch.) 12x1,5mmq 5x1,5mmq
37 PDP.01.02 Disinfezione 0,18 0,32 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OH2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 30 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 1 5x1,5mmq (sch.) 12x1,5mmq 5x1,5mmq
38 Ponte Primario 1 0,55 0,99 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 75 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
39 Ponte Primario 2 0,55 0,99 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 75 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
40 Ponte Finale 1 0,55 0,99 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 75 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
41 Ponte Finale 2 0,55 0,99 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 75 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
42 Ponte Finale 3 0,55 0,99 0,8 LLL PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 75 61 1x2,5 1x2,5 3 1 1 0 5x1,5mmq 12x1,5mmq 5x1,5mmq
43 Predisposizione UPS 0,00 0 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 15 61 1x10 1x10 1x10
44 Griglia 1 1,1 1,76 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 250 61 1x2,5 1x2,5 4 1
45 Griglia 2 1,1 1,76 0,9 LLLN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 250 61 1x2,5 1x2,5 4 1

Num. DENOMINAZIONE LINEA P [kW] Ib [A] cosFi FFFN tipo cond. Conduttore Isolante Designazione Lungh. [m] Posa [64-8] Sezione Fase Sezione Neutro Sezione PE
1 17,52 LN PE
2 UPS esistente 17,52 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5

Quadro: [Q3]
Num. DENOMINAZIONE LINEA P [kW] Ib [A] cosFi FFFN tipo cond. Conduttore Isolante Designazione Lungh. [m] Posa [64-8] Sezione Fase Sezione Neutro Sezione PE

1 Auotmazione III° str 1,8 7,25 LN PE 1
2 0 LN PE
3 0 LN PE
4 PLC 0,20 0,97 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 5 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5
5 Switch di rete 0,20 0,97 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 5 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5
6 HMI 0,20 0,97 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 5 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5
7 riserva 1 0,20 0,97 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 5 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5
8 riserva 2 0,20 0,97 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 5 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5
9 DLU.01.01 disinfezione 0,1 0,48 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 50 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1 2x1,5mmq (sch.)

10 DQI.250.01 ricircolo 0,10 0,48 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 55 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1 2x1,5mmq (sch.)
11 DQI.250.02 ricircolo 0,10 0,48 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 55 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1 2x1,5mmq (sch.)
12 DQI.250.03 ricircolo 0,10 0,48 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 55 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1 2x1,5mmq (sch.)
13 DLR.01.01 0,10 0,48 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 95 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1 2x1,5mmq (sch.)
14 DLR.01.02 0,10 0,48 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 120 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1 2x1,5mmq (sch.)
15 DLR.01.03 0,10 0,48 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 140 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1 2x1,5mmq (sch.)
16 Misuratore portata esistente 0,10 0,48 0,9 LN PE Multipolare Rame EPR FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 55 61 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1 2x1,5mmq (sch.)
17 Galleggiante pozzo di ricircolo 1 3x1,5mmq
18 Galleggianti pozzo acque filtri 5 7x1,5mmq
19 Galleggiante serbatoio disinfettante 1 3x1,5mmq
20 Galleggianti pozzo schiume 3 5x1,5mmq

PLC GENERALE

MODULI PLC GENERALE
4 moduli DI da 32 INGRESSI
1 modulo DO da 32 USCITE
5 moduli AI da 8 INGRESSI
1 modulo AO da 8 USCITE


