Azienda Comprensoriale Acquedottistica spa.

“MASTERPLAN - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI DEPURATORI DElI COMUNI DI BISENTI
(FRAZIONE TROIANO DA CAPO) E CASTIGLIONE M.R.
(LOCALITA’ PIANE) - CUP: C11E17000140006 - CIG
9401136ED6.

PROGETTO ESECUTIVO

Impresa ATLANTE SRL, Via D. Alighieri 30, 64028 Silvi (TE)

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE)

DEPURATORE IN LOCALITA" PIANE

SCHEMA DI PROCESSO

IL TECNICO
L'Impresa Dott. Ing. Giancarlo Ercoli
Iscritto all'ordine degli Ingegneri
ATLANTE SRL di Macerata con il n° 398
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